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Аттестат аккредитации RA.RU.710042 выдан 24 пюля 2015 года
215500rСмоленская область, г. Сафоново, ул.Октябрьская, д.б8

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Np2229C от <(09> июня 2020 года

по результатам лабораторных испытаЕий

ЗаявитеЛь: АдмиНистрация Пречистенского сельского поселения .Щуховщинского райоrrа
смоленской области.

Юридический адрес: Смоленская область, [у<овщинский раЙон, с. Пречистое, УЛ.
Октябрьская, д.|4
Фактический адрес: Смоленская область,,,Щуховщинский район, д. Велисто

основание для проведения эксперr"l'#"^;J#Т'^il:}з от 04"06. 202оr.
Состав экспертцых материалов: протокол лабораторных испытаний ИЛЩ Сафоновского
филиала ФБуЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области>> J\b 2229С от
09.06.2020 г.
Устаповлено: В исследованной пробе питьевой воды центрitпизовtlнного водоснабжения
(водонапорная баттlня) запах при 200С cocTaBJUIeT 3 балла, при гигиеническом нормативе IIе
более 2 баrrлов; запах при 600С составляет 3 балла, при гигиеническом 

"oprur""e 
не более

2 баллов; мутностЬ (по формазину) составляет 2З,7+3,3 ЕмФ, при гигиеническом HopMaTlIBe
нелболее 2,6 ЕМФ; цветность составляет З8,8+7,90, при гигиеническом нормативе rie более
200; железо составляет 1,6*0,4 мг/дмЗ, при гигиеrr""""r.о, нормативе не более 0,3 п,lгlдм1
остальные определяемые санитарно-гигиенические (водородный покiватель (рН), общая
минерirлизация (сухой остаток), обцая жесткость, окисляемость перманганатrrая) II
микробиологические (общее микробное число, общие колифорЙные баIстерлпt,
термотолерантные колиформные бактерии) показатели соответствуют гигиенIIческIIN{
нормативам.

заключепие:

На основании главы Jф4 Закона Российской Федерации ко водоснабжении и водоотведении))
от 07.12.2011 года J\b 416-ФЗ исследованнаlI проба питьевой воды цеЕтр.Lпизованного
водоснабжения, отобранная а7.0Б.2020 года, из водонапорной башни Ддминистрации
ГIречистенского сельского поселения .Щуховщинского района Смоленской областt,t,
расположенной по адресу: Смоленская область,,щуховщинский район, д. Велисто по запаху
при 200С, запаху при 600С, цветности, м)дЕости и содержанию железа н9 соответствует
ТРебОваниям деЙствующих госуда,рственных санитарньIх прztвил и гигиенических норп{ат}Iвов
СанПиН 2.|.4.1074-0l <<ПитьеваЯ вода. Гигиенические требования к качеству воды



централизованньIх систем IIитьевого водоснабжения. Контроль качества. Ги."ени"ескй
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения).
По остальным определяемым санитарно-гигиеническим и микробиологическим покttзатеJUIм
cooTBeTcTByef требованиям действующих государстВенньIх санитарньж правил и
гигиенических нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01 кПитьевtUI вода. Гигиенйческие требования
к качеству воды централизованньIх систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
гигиенические требованияк обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения>.

Главный врач о.С. Рыбакова
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранеЕия
<ЩентргигиеныиэпиДеМиологиивСмоленскойобластш>

* дккр едИт-о в анныЙ ИспытательныЙ лаб ор атоРный ценТП !ИЛц1
ЮридичеСкий адрес: г. СмоленСк, ТульскИй пер. l2,2|4оlЗтелефон: (4812) 38-42-04;

,/6u*", (48 1 2) 64-28-5 8 ; e-mail: sannadzorsm@mail,ru

Реквизиты:оКПо isцlssбg,огрн 1056758325766;ИНн/кпп 6730056159/673001001

Ддрес местонахождения: 215505, Смоленская область, Сафоновский район, г. Сафоново,

ул. Октябрьская, д,68

Атгестат аккредитации ИЛI-{

Nq РоСС RU.0001.510109

УТВЕРЖЩАЮ:
Заrrлеститель руководитеJuI ИЛЦ

В.А.Фельзенмайер

шротокол
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАIМЙ

Nр2229С от 9 июня 2020 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Ддминистрация Пречистенского сельского поселения

,Щlховщинского района Смоленской области

2. ЮридичеСкий адрес: СмоленскаЯ область, ,ЩуховщинсКий район, с.Пречистое, ул, Октябрьская, д, 14

йа(пpoбьl):BoдaпитьеваяценTpirлизoBaннoгoвoДoснабжения(вoДoнaпopнaябашня)

4. Место отбора: Администрация Пречистенского

области, Смоленская область, Щуховщинский район,
башни д. Велисто

сельского поселенIUI Щуховщинского района Смоленской

с.Пречистое, ул. Октябрьская, Д. l4, вода из водонапорной

5. Условия отбора, доставки

.Щата и время отбора: 03.06.2020 l4:40

Ф.и.о., дол2кность: Бохонова С.И., помощник врача по общей гигиене

Условия доетавки: соблюдены

Щата и время доставки в ИЛЩ: 03,06,2020 l6:00

Проба отобрана в соответствии с ГоСт з1861-2оl,2 "Вода. Общие требования к отбору проб",

гост 31942-2012 "Вода. Обор проб лля микробиологиtIеского анализа,"

б. .Щополнительные сведения :

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор Ns 1603 от 04,06,2020

проба отобрана в присутствии главы администраций Смирновой Т,А,

условIбI доставки соблюдены

упаковка стерильная стекJuIнная бутылка* пластик

объем пробы 1,5л

7. Нщ, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.|.4.1о,74-0:' "ПитьеваяЪодi. Г".".нш{еские требования к качествУ воды центрuIлизованных систем

питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспеченrпо безопасности систем

горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 1.2.20,2229 С

9. Н.Щ на методы исследований, подготовку проб:

гост l 8 l 64 -'7 2 Вода питьевая. Метод оlтределеншI сухого остатка

гост 3l868-2012 метод Б Вода. Методы определения цветности

гост з 1954-2012 метод д Вода питьевая. Методы опрЪделения жесткости ,

гост 40l l-'l2 т1.2Вода питьевая . Ме,iоды измереншI массово?iонцентрации обцего железа

гост Р 55684-20lз (ИСО 8467:l993) способ ь Ёода питьевая. Метод определения перманганаТной окисляемости

iocT р 51 |64-2016 вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

мук 4.2.1018-0l п.1-8.4 ''Методы контроля. Биологические и микробиологиЕIеские факторы, Санитарно-

микробиологический анапиз питьевой воды"

мук4.2.2,794-10 п.1-7 "Методы контроJlя. Биологические и микробиологиt{еские факторы, Санитарно-

N{r*роОrопогический анализ .r"r"""ой воды''. Изменения l к МУк 4.2.1018-0l.

Проюкол Nч 2229С распечатан 09,06,2020 /__лк-,.\ п^лrrrрпIllilм и.пыDния 
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результаты относятся к образчам (пробам), прошодшим испьпания

НастоящиЙ проmкол не может быть полностью или частично uоaй*"aдa" без письменного разрешения ИЛЦ



пнд Ф |4.|:2:З:4,\21-97 Количественrшй химический анализ вод" Методика выполнениrI измерений рН в Во.]ах,ъ, ъ
потенциометриЕ{еским методом

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

Ns п/г
ý Наименование,

тип
Заводской номер

Номер в
Госреестре

Ns свидсгельства
о поверке, протокола об

атгестшIии

Срок
действия

1 jаня водяная UT-4301E з2|66,| l019 от 09.07.20l9 08.07.2020

2 3есы электроЕные аналитиtIеские
{LC-2l0d4

2з3095 l 1 299|2-05 9486/2ll от
19.0,1.20|9

18.07.2020

J эН-метр "ЭКСПЕРТ-рН" 2420 з4121-07 15Зl/213 от
25.0з.2020

24.0з.2021'

4 эН-метр "ЭКСПЕРТ-рН" 242з з4|27-0,7 2008/2l3 от
12.05.2020

l1.05.2021

5 Спектрофотометр ПромЭкоЛаб ПЭ-
5400уФ

UECl506007 58561-14 89'7612|З от
11.11.20l9

l0. 1 1.2020

6 Шкаф сушллльный электрический
кпчглый 28-l51

9ззз l0l2 от 09.07.2019 08.07.2020

1 1. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: 215505, Смоленская область, Сафоновский

Октябрьская, д.68

район, г. Сафоново, ул.

ковалева И. В., помощник врача по общей гигиене
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результаты относятся к образцам (пробатu), прошедшим испытания

Настоящий протокол не мЪжет быть полностью или частично воспроизведен без письмонного разрешенlrя ИЛЩ

13. Результаты испытаний

JфNs
пlп

Определяемые
показатели

Единицы
измерениrI

Результаты
испытаний

Величина
доtryстимого

YDовнrI

Н,Щ на методы
исследований

ОРГЛНОЛШПТИЧЕСКИЙ АНЛЛИЗ
Образец поФупил 03,0б.2020 l6:30

Регистрационный номер пробы в журнале2229
атаначаJIаиспытаний03.0б.2020 16:30датавыдачирезультата08.0б.2020 15:l0

l }апах при 20О С балл 3 не более 2 гост р 571'64-20|6

2 lапах при бOО С балл 3 ве более 2 гост р 57|64-20|6

J Иутность ( по формазину ) ЕмФ 23,7*3,3 не более 2,б гост р 5,7164-20lб

4 Щветность градус 38,8*7,8 не более 20 ГосТ З l 8б8-2012 метод Б

КО JII4.IE С ТВ ЕННТТ ХИМИЧЕ СКИЙ ЛНЛЛИ З
Образеч поступил 03.06.2020 16:30

Регистрационный номер пробы в журнале2229
лата начzUIа испьtтаний 03.06.2020 16:30 дата вьцачи результата 08.06.202{ l5:ю

Водородный показатель (рН) ед. рн 7,20+0,20 6-9 ПНД Ф 14.1:2:3:4.|21,97

2 Железо (Fе, суммарно) мг/дм3 1,6*0,4 не более 0,3 ГоСТ 40l1-72 п.2

3 кесткость обrцая мг-экв/дм3 5,2*0,8 не более 7 ГоСТ 31954-2012 rrrетод А

4 )бщая минсрализация (сухой
rcTaToK)

мг/дм3 527+26 не более 1000 гост 18164_72

5 )кисляемость
IеоманганатнаrI

мго/дм3 0,79+0,1б не более 5 гост р 55684-2013 (исо
8467:1993) способ Б

Мнения и интерпретации:

измерение показателя мутности проводилось при длине волны падающего и3лучения 5з0 нм.

значение результата испытания общей жесткости, выраженное в градусах жесткости численно paBtlo значениIо, вырa)кенl{ому в

мг-экв/дмЗ.

запах-заметный, характер запаха - землистый, глицистый. Запах И привкус легко зzlN,tечаются и вы3ывают неодобрительныt"l

отзыв о воде.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Образеu поступил 03,06.2020 16:10

Регистрационный номер пробы в журнале2229

дата начi}ла испытаний Ь3 .О6.2020 16:10 дата вьцачи результата 05.06.202Ч 14:46

1 )бщее микробное число КоЕ/мл l0 не более 50 МУК 4.2.2'794-10 п. l -7; МУК
4.2.1018-0l п.1-8.4

2 )бщие колиформные
iакгерии

бацтерий в l00
мл

не обнаружФ{о отс}тствие МУК 4.2. l0l8-0l п. 1-8.4;

МуК4.2.2794-10 п.1-7

3 Гермотолерантные
солифопмные бактерии

бакгерий в 100
мл

не обнаружено отс}тствие МУК 4.2. l018-01 п.1-8.4;
МУК 4,2.2794-10 п.1-7

Ф.и.о., должность лица, ответственноrо за оформление протокола:


