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ЭКСГIЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
j\Ъ 1720С от <<27>> июня 2023 года

по резуль,[атам лабораторных испытаний

Заявитель: АдмиЕистрация Пречистенского сельского поселения ,Щуховщинского района
смоленской области
{Г}ридический ,rдрес: 2|62З0, Смоленская область, flуховщинский район, с. Пречистое,
ylr, Оrстябрьская, д. 14

Фактический адрес: 2162З0, Смоленская область, Щуховщинский район, с. Пречистое,

ул, Октябрьская, д.14 (район, улица, дом)

0сновапие для проведения экспертизы: заявки J\b 67-20lС556-202З от 23.05.2023 года.

Состав экспертных материалов: протокол лабораторных испытаний ИЛЩ Сафоновского

филиала ФБУЗ KL{eHTp гигиены , и эпидемиологии в Смоленской области> Jt{b 1720С от
2'2.06.2023 rода.
'Ус,r,аrrовлено:

l{aTa проведения инспекции 27 .06.2023 года.

Об,ьеrtт инспекции: питьевая вода централизованных систем холодного водоснабжения.
В исследованной tтробе воды питьевой центрzIлизован_ного водоснабжения (водонапорная

башня) содер}кание железа составляет 0,48+0,10 мг/дм3, при гигиеническом нормативе не

бо,пее 0,3 мг/дм,'. Остальные определяемые санитарно-гигиенические (запах, мУТность,

ц]]стность, водород}лый показатель, жесткость общая, общая минерализация, окисляемостЬ
перманганатная, сульфаты, хлориды) и микробиологические (E.coli, общее микробное Число,
rэбобщенные колиформные бактерии) показатели не провышЕIют гигиенические нормативы.

заключение:

lla основании главы J\b4, статьи Jt23, пункта Ns4 Закона Российской Федерации кО
водоснабжении и водоотведении)) от 07.|2.2011 года J\b 416-ФЗ исследованная проба ВОДы

цитьевой централизованного водоснабжения, отобранная 19.06.202З года из водонапорной

баrтiни Ддминистрации Пре,тистенского сельского поселения .Щуховщинского раЙона
Смоленской области, расположенной по адресу: Смоленская область,,Щуховщинский район,
д, ПетрунинО, ПО содержаниЮ железа не соответствует требованиям действующих
государственных санитарньш Iтравил и гигиенических нормативов СанПиН 2.1.3685-2T

кГигиенические нормативы и требования обеспечению безопасности и (или) безвредности Для
.тeJIoBeKa факторов среды обитания>.
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Юридический адрес: г. Смоленск, Тульский пер. 12,2l40IЗтелефон: (4812) З8-42-04;
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Адрес местонахох(дения: 215505, Смоленская область, Сафоновский район, г. Сафоново,

ул. Октябрьская, д.68

Уникацьный номер записи об аккредитации
в реестре аккре/iи,Iованных, лиII
Nъ росс RlJ.0001,5 1 0l 09

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель руководителя ИЛЦ,
Инх<фер

В.А; Фельзенмайер

протокол
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

J\Ъ l720C от22.06.202З

l. Наименоваltлlе предприятия, органLrзацилt (заявrtтель): Администрация Пречистенского сельского лоселения
луховщинского района Смоленской области

2. lОрrrлический алрес; Смоленская область, Щуховщинский
фактltческий адрес: Смоленская область, Духовщtrнский

район, с"Пречистое, ул" Октябрьская, д. 14

район, с.Пречистое, ул. Октябрьская, д. l4

J. IiallпretloBaltиe образча (пробы); Вола питьевая централизоваIlного водоснабrкения (водонапорная башня)

J. i\'lecTo отбора: Алмlttlчис,грация Пре.tис,генского
области. См o.1teHc кая облас,гь, f{уховшлt нс ttи й район,
баrшни л, Петрунино

5. Условlля отбора, доставки

Дата lr время отбора: l9.06.2023 10;30

Ф.Il.О., должность: Смирttова Т.А., [-,гrава адN{l1нистрации

)'слtlвltlt лоставк}l: соблюДены

l|aTa и время доставки в liЛЩ: l9.06.202З 14:l5

Г{роба отобрана в соответствии с ГОСТ З\942-2012 "Вода. Отбор проб лля микробиологического анализа.

ГоСТ Р 59024-2020 "Вода. общие требования к отбору проб.""

6, {ополнительные сведения:
I_[ель l.iсслелований: Производственный контроль
Заявление(заявка) ЛЪ 6'7 -20Сl556-202З от 2З.05.202З
11роба (образеu) отобрана и доставлена заказчиком. ИЛЦ не несет ответственности в .tасти отбора и доставки
rlРОб (образuов). 11роба прtlнята и направлена в отдел приема проб сtlешиалистом группы отбора образцов ИЛI{
КОвалевой И.В. Полученные резульl,аты относятся к предоставленlIым заказчиком пробам (образшап,r).

упаковка стерильная с,геклянная бутылка + стекло + пластик
) словия храненl|я соблюдены
вес, объем пробы 2.0 л.

сельского rlоссления,Щуховщинсr<оr,сl района Смоленскойt
с.Пре.tистое, ул. Октябрьская. д. l4, вода из водонапорной

,7, Ilf{, рег"rrамеriтируюшие объем лабораторных испытаtlий и их оцеttку:
ГабЛ. З.З. табл. З.lЗ. табл. З.5 СанllиН 1,2.З685-2 l "Гигиенические нормативы и требования к обеспе.tснtltо

безоllасности и (или) безвредности л.j]я человека факторов среды обитания"

8. l{ол обр:rзча (пробы): |.2.23.172С С

9. Н.Щ на ]!lетоды исследованийо подготовку проб:
ГоСТ 1 8164-'72, п.3 

" 
1 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка

ГОСТ 31868-20l2, п.5 метод Б Вода. Методы определения цветности
ГОСl'З l940-20i2, п.6 метод 3 Вола питьевая. Методы определения содержания сульфатов
ГоСТ 3l954-20I2. п.4 метод А Вода питьевая. Методы определения жесткости

Ilрсrгокtl:t Nl l720C распечатаН 22.06.2023 сl-р
Резчльтаты о,гt{ося,Iся к образчirпt (пробапr). Ilрошеltшt4]!l Ilспытitl]1,1я

llаС'гОяпtиii проlоltол нс ]\,о}l(еl,быть пo,1lttoct,blo llлIl чtlc]lirlHo Rоспролlзведен без письiчlенного разреulения ИЛi I



NsЛ9
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерениrI

Результаты
испытаций

Величина
допустимого

чDовня

НЩ на методы
исследований

дата начала испытаний 19.06.2023 14:25 дата вьцачи результата 21 .06.2023 12:З1
l coli КоЕ/100см3 не обнаружены отсутствие ГОСТ 3 1 955. 1-201 З, кроме

п.8.4
2 )бшее микробное число ItOE/cM3 ll не более 50 МУК 4.2. 1018-01 (кроме

п.8.5)
3 )бобщенные колиформные

jактерии
КоЕ/l00смЗ не обнаружено отсчтствие МУК 4.2.10l8-0l (кроме

п.8.5)
Мнения и интерпретации:

Значение результата испытаниЦ "Е. coli", выраженное в "КоЕ/100мл", численно равно значению, выраженному в "КоЕ/100смЗ''

Ф.и.о,, должность лица, ответственного за оформление протокола: Сидорюк Д. А., оператор ЭВМ

конец протокола 1.1спытаний Ng l720C от 22.06.202З

11ротокол Nr l720C распечатан 22.06.2,02З стр. З из 3
Результаr,ы отll0ся.гся к образttам (пробам), проttlедшим испытан[Iя



Н,Щ на методы
исследований

Единицы
измерениrI

ГОСТ 3 1955. 1 -201 3, кроме
п.8.4

МУК 4.2.10l8-01 (кроме

МУК 4.2.1018-01 (кроме

Мнения и интерпретации:
в "КоЕ/100см3"

льтата испытаний "Е. coli" нное в "КоЕ/l00мл". численно

Ф.и.о,, должность лица, ответственного за оформление протокола: Сидорюк А. А., оператор ЭВМ

конец протокола испытаний Nч l720C от22.06.202З

11ротокол Np l720C распечатан 22,06.2о2З стр,3 из З

результаr,ы отIiосятся к образtlам (пробам), прошедшим испытания

lIастояrциЙ прOтоl{о.il lle мо)l(е'Г быть пс1-1tttlс'гьtо tl.пи r{ac,[r.lLll{o восIlроl-tзведен бсз tlисьменного разреrrlения ИЛIJ


