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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ОРГАН ИНСПЕКIЦ{И
Сафоновский филиал

Федеральное бюджетЕое учреждение здравоохранения
<<щентр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области>>

Аттестат аккредитации RA.RU.7|0042 выдан 24 пюля2015 года
215505, Смоленская область, г. Сафоново, ул. Октябрьская, д. 68

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛЬ 348С от (1б>> марта 2022 rода

IIо результатам гигиенической оценки лабораторных испытаний

Заявитель: Администрация Пречистенского сельского поселения Щуховщинского района
смоленской области ,

Юридический адрес: 2162З0, Смоленская область
ул.Октябрьская, д.14
Фактический адрес: 2|62З0, Смоленская область
ул.Октябрьская, д.14

(район, улица, дом)
основание для проведения экспертизы: согласно договора Jф 910 от 03.03.2022г.
Состав экспертных материалов: протокол лабораторных испьIтаний ИЛЩ Сафоновского
филиала ФБуЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области> NЬ 348С от
|6.0З.2022г.
установлено:
flaTa проведения инсlrекции |6.0З.2022 г.
объект инспекции: питьевая вода централизованного водоснабжения.
В исследованной пробе воды питьевой централизованного водоснабжения (водонапорнtUI
баШНя) Санитарно-гигиенические (запах при 200С, запах при 600С, цветность, мутность,
водородный показатель, жесткость общая, общая минерализация, окисляемость
перманганатная) сульфаты, хлориды, железо) и микробиологические (общее микробное число,
общие колиформные бактерии, E.coli) пок€Lзатели не превышают гигиенические нормативы.

заключепие:
ИсследованнаЯ проба водЫ питьевой централизованного водоснабжения, отобранная
10.0з.2022 года из водоразборной башни Администрации Пречистенского сельского
поселения ,щуховщинского района Смоленской области, расположенной по адресу:
смоленская область, Щlховщинский. район, д. Шиловичи; по определяемым санитарно-
гигиеническим и микробиологическим показателям соответствует требованиям действующих
государственных санитарных trравил и гигйенических нормативов СанПин 1.2.з685-21
кГигиениЧеские нормативЫ и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности
для человека факторов среды обитания>.

главныи врач
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Аккредитованный Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)
Юридический адрес: г. Смоленск, Тульский пер. |2,2140|Зтелефон: (48|2) З8-42-04;

т/факс: (4812) 64-28-58: e-mail: sannadzorsm@mail.ru
Реквизиты:ОКПО 754|5569, ОГРН 1056758З25766:-ИННlКПП 673005б159/б73001001

Адрес местонахождения: 215505, Смоленская область, Сафоновский район, г. Сафоново,
ул. Октябрьская, д.б8

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
лъ росс RU.0001.510i09

УТВЕРЖДАЮ:
Зам ес1,4тель руко води тел я ИЛI],t_ В.А. Фельзенмайер
ьвffiп--

2. Юрилlrческий адрес: Смоленская область, Щуховщинский район, с.Пречистое, ул. Октябрьская, д. l4

3. Наименование образца (пробы): Вода пrtтьевая центрiшизованного водоснабжения (водонапорная башня)

4. Место отбора: Администрация Пречистенского сельско{о поселения ,Щуховщинского района Смоленской
области, вода из водонапорной башни д. Шиловичи,Щуховщинского района Смоленской области

5. Условrrя отбора, доставки

!,ата и время отбора: l0.03.2022 l 1:05

Ф.И.о., должность: Бохонова С. И., помощник врача по общей гигиене

условия доставки: соблюдены

.Щата и время доставки в ИЛId: l0.0З.2022 13:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 3 l 86l-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб",

ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб лля микробиологического анализа.".

6. {ополнительные сведения:
L{ель исследований, основание: Производственный контроль, договор ЛЪ 9l0 от 03.03.2022

упаковка стерильная стеклянная бутылка f стекло + пластик

условия хранения соблюдены
вес, объем пробы 2,0 л

7. НЩ, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
табд.3.3, табл. З.13, табл. З.5 СанПиН |.2.З685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образча (пробы): I.2.22.348 С

9. Н.Щ на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 18 |64-]2, п.З.l Вода питьевая. Метод определения содеря{ания сухого остатка
ГОСТ З |868-2012, п.5 метод Б Вода. Методы определениrI цветности
ГОСТ З |940-2012, п.6 метод 3 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов
ГОСТ 3 1 954-2012, п.4 метод А Вода питьевая. Методы определения жесткости
ГОСТ3l955.1-201З,кромеп.8.4кВодалитьевая.Обнаружение иколичественныйучетЕsсhеriсhiасоliи
колифоршtных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации>
ГОСТ 40 l 1-72, r1.2 Вода питьевая . Методы измерения массовой концентрации общего железа

ГОСТ 4245-72, п.2Вода питьевая. Методы содержания хлоридов
ГоСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности
мук 4.2.10l8-0l
(кропле гr.8.5)

Протокол Nч 348С распечатан 16.0З.2022
Результаты о,гносятся к образчам (пробам), прошедшиМ"исflытанIrJl
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(Методы контроля. Биологtтческие и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анаJIиз

питьевой воды)
пнд Ф 14.|:2:З:4.121-97 Коллrчественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений рН в водах

потенциометрртческим методом

10. Средства измерений, испытательное оборудование:
Ns свидетельства

о поверке, протокола об
аттестации

Срок
действиянаименование.

тип
Заводской номер

Номер в

Госреестре

jаня водяная STEGLER WB-2 201,7092,722lб 1086 от 06.01.2021 05.0,7.2022

z Бесы лабораторные ВЛТЭ-21 0 G04-026 6'7'76з-'l7 с-вч/05-07-
2021115896254 от

05.0,7.202l

04.01.2022

J 3есы электронные анаJIитические
\LC-210d4

23з095 1 1 29912-05 с-вч/05-07-
202]'l'75896249 от

05.0,7.2021

04.0,7.2022

4 эН-метр "ЭКСПЕРТ-рН" 2420 з412,7-0,7 с-вч/18-03-
202l145З'79889 от

l8.0з.2021

1,7.0з.2022

5 rН-метр "ЭКСПЕРТ-рН" 242з з412,7-01 с-вч/18_06-
2021l'7211ЗЗ60 от

l8.06.202l

1,7.06.2022

UEC1 506007 58561-14 с-вч/26-11-
202ll112589390 от

26.\|.202l

25.11.2022
6 Спектрофотометр ПромЭкоЛаб ПЭ-

5400уФ

9ззз l080 от 06.0'1.202| 05.0,7.2022,7
LlJкаф сушильный элекцический
кDчглый 2В-151

1 1. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

l2. Место осуществления деятельности:215505, Смоленская область, Сафоновский район, г, Сафоново; ул,

Октябрьсrtая, д.68
13. РезультатЫ испьпаний
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резчльтаты
испытаний

Величина
доrryстимого

vDовня

НЩ на методы
исследованийNЬN9

г/п
Определяемые

показатели

Единицы
измерения

дата начала ис

l |Запах при 20О С 
l

DPl,AHUJrl
Образел

Регистрацион
-.,-л,,,,,", 1п п?')

'lltичlrLl\уl-Yr^поступил 10.03.2022 l3:30
ный номер пробы в журнале 348
lr? 'l 1,?п пат2 Rыпачи Dезчльтата |1.0З.20221.2:49-- й;--l ------0----__.I не более 2 гост р 57 64_2016

не более 2 гост р 57 64-20lб
2 }апах при 60О С балл

не более 2.6 гост р 57 64-201.6
J йутность ( по формазину ) ЕмФ менее l

не более 20 ГоСТ 31868-20l2, п.5 метод
Б4 lBeTHocTb градус Е,б*Z,о

' ::::;=;;;;;;';;;; iБ пБа лIJиqсАнит,А

дата начала и(

l-iB@

HU_l иr у
ОбразеI

Регистрациоt

t f!ПVr1l}\-Nrl! Ir л"-"------

l поступил 10.03.2022 13:30

tный номер пробы в журнале 348
пr' 11.1t) пАт2 RьIпяL{и пезчльтата 11.03.2022 12:49

Г .лрН 6,0 - 9,0 ПНД Ф 74.|:2:З:4.721,9'77,5l+U,2U

не более 0,3 ГоСТ 40l |-']2, п.2
2 Келезо (Fе, суммарно) 1,Iгlдм3 0, l):|U,UJ

не более 7,0 ГоСТ 3l954-2012, п.4 метод
А3 кесткость общая мг-экв/дмЗ 5,4tU,Б

304*30 нс более 1000 ГоСТ l8l64-72, п.3.1
4 Эбщая минерализация (сухой

эсl аток)

мг/дм3

не более 500 ГоСТ Зl940-2012. п.6 метод
_15 Jульфаты (по SO4) лlг/дмЗ l4,9+J.U

менее 10 не более З50 ГоСТ 4245-'72,п.2
6 Хлориды (по Cl)

1.

падаюцего излучения 530 нм,

(есткости численно равно значению, вырiDкенному вИзмерение показателя м

Значение результата испытания общt

1vlнsния и инlЕрlrрgl4цrrl

утности проводилось при длине волны

:й жестttости, выраженное в градусах )
мг-экв/дмЗ.



NsNs
л/п

Определяемые
показатели

Единицы'
измерениrI

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

yDoBIUI

НЩ на методы
исследований

БЛКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Образец поступил l0.03.2022 13:l0

Регистрационный номер пробы в журнале 348

дата начЕLtIа испытаний 10.03 .2022 1 3 : 1 0 дата вьцачи резуffi
I . coli КоЕ/100смЗ не обнаружено отсчтствие ГОСТ З 1955. 1-2013, кроме

п.8.4

2 )бобщенные колиформные
5актерии

КоЕ/100см3 не обнаружено отс}"тствие мук 4.2.1018-01
(кроме п.8.5)

J )бщее микробное число КоЕ/см3 |7 не более 50 мук 4.2.10l8-01
(кроме п.8.5)

Ф.и.о., должность лица, ответственного за оформление протокола: ,Щьяченко Е. А., оператор ЭВМ

348С распечатан |6.0З.2022
Результаты относятся к обрвчам (пробам), прошедшим испытаниJl

Насmящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛI-{
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