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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧВНИЕ
ЛЬ 11б7С от (<21>) апреля 2021 года

по результатам гигиенической оценки лабораторных испытаний

Заявитель: Ддминистрация Пречистенского сельского поселения ,Щуховrцинского раЙона
смоленской области .

Юридический адрес: 2|62З0, Смоленская область ,,Щlховщинский район, с. ПречисТое, Ул.
Октябрьская, д.|4
Фактический адрес: 2\62З0, Смоленская область .Щlховщинский район, с. Пречистое, Ул.
Октябрьская, д.14

(район, улиша, лом)

Основание для проведения экспертизы: согласно договора J\b 963 от 17.0З.2021г.

Состав экспертных материалоR: протокол лабораторных испытаний ИЛЦ Сафоновского

филиала ФБУЗ KI_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Смоленской области> Jф 1167С От

2t .04.202|г.
установлено: В исследованной пробе воды питьевой центрirлизованного водоснабжения
(водонапорная башня) мутность составляет 5,2*1,0 ЕмФ, при гигиеническом нормативе не

более 2,6 градусов; содержа_ние железа составляет 0,87+0,17 мг/дм3, при гигиеническом
нормативе 

"Ъ 
боо"" 0,З_ мг/дм3. остальные определяемые санитарно-гигиенические (запах при

200с, запах 11ри 600с, цветность, водородный показатель, жесткость общая, общая

минерализация, окисляемость перманганатная) и микробиологические (общее микробное

число, термотолерантные колиформные бактерии) показатели не превышают гигиенические

нормативы. Общие колиформные бактерии не обнаруяtены, не нормируются.

заключеrrие:

На основании главы Jф4, статьи Jф23, пункта Na4 Заltона Российской Федерации ко
водоснабжении и водоотведении)) от 07.|2.2011 года NЬ 416-ФЗ исследованная проба воды

питьевоЙ централиЗованногО водоснабтtения, отобранная 07 .04,2021rг. из водонапорной башни
Ддминистрации Пречисте}Iского сельского поселения Щуховщинского района Смоленской
области, рас11оложенной по адресу: Смоленская область, /lуховщинский район, с. Пречистое,

ул. БазарНая, пО мутности, содержанию железа не соответствует требованиям действующих
государственных санитарных правил и гип{енических ноРмативов СанПин 2.I.з685-2|

кГигиенические нормативы и требования к обеспечеrrиIо безопасности и (или) безвредности

для человека факторов среды обитания>, СанГIлrН 2.|.3684-21 кСанитарно-

эпидемиологические требования к содержанию территориI"1 городских и сельских поселений, к

водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжениIо, атмосферномУ воздуху,

почвам, жилым 11омещениям, эксплуатации производственньIх, общественных помещений,

организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических)

мероприятий>. По остаJIьным определяемым санитарно-гигиениLIеским и микробиологическим



\покzвателям соответствует требованиям действующих государствеtIньD( санитарньD( правил игигиенических нормативов СанПиН 2.1.з685-21 <<Гигиенические нор\{ативы и требования к
обеспечеНию безопасностИ и (или) безвреднОсти дJUI человека факторов среды обитания>>,
СанПиН 2,1,з684-21 <Санитарно-эпидемиологические требовii,ниrl* .оi.рл*ию территорий
городских И оС9ЛЬСКИх поселений, к водным объектам, питьевой во_]е Il питьевому
водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещени-я]\{. эксLп-атации
производственных, общественных помещений, организации и проведешо сд{Етарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий>.

Главный врач о.С.Рыбшtова
.n,i

;}'"
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Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

<Щентр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области>>
о АккредитованныйИспытательныйлабораторныйцентр(илц)

Юридический адрес: г. Смоленск, Тульский пер. |2,2140lЗтелефон: (4812) З8-42-04;
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Реквизиты:ОКПО ]54|5569, ОГРН |056758З25766.ИНН/КПП 67300561591673001001
Адрес местонахождения: 215505, Смоленская область, Сафоновский район, г. Сафоново,

ул. Октябрьская, д.б8

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованньIх лиц
Jф росс RU,0001.510109

УТВЕРЖ[АЮ:
Заме99итель руководителя ИЛЩ

В,А. Фельзенмайер

IIРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

J\гч 11б7С от 21 апреля202| г.

1. Наименование предприятия, органи3ации (заявитель): Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области

2. Юридический адрес: 2l40l8, Смоленская область, г.Сп,lоленск ул.Тенишевой, д.26

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая центрrцизованного водоснабжения (волоразборная колонка)

4. Место отбора: Администрация Пречистенского сельского поселения !уховщинского района Смоленской
ОблаСти, Смоленская область, ,Щуховщинский район, с.Пречистое, ул. Октябрьская, д. 14, вода из водонапорной
башни д. Пречистое, ул. Садовая.

5. Условия отбора, доставки

.Щата и время отбора:.07.04.202l \l:15
Ф.И.о., должность: Бохонова С. И., помощник врача по общей гигиене

Условия доставки: соблюдены

.Щата и время доставки в ИЛЩ: 07.04.202l 15:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ З l861-20l2 "Вода. Общие требования к отбору проб",
ГОСТ З1942-2012 "Вода. Обор проб для микробиологического анализа.",

ГОСТ Р 562З'7-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных
расrrределительных системах".

б. [ополнительные сведения:

Щель исследований, основание: Производственный контроль, договор ЛЪ 96З от 17,0З.2021
упаковка стекJuIнная стерильная бутылка*пластик+стекло
условиrI xpaHeHLuI соблюдены
вес, обьем пробы - 2,0 л

7. Н.Щ, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
ТабД. 3.З, ТабЛ. 3.13, табл. З.5 СанПиН 1.2.З685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обtlтания"

8. Кол образца (пробы): |.2.21.1167 С

9. Н! на методы исследований, подготовку проб:
ГоСТ 18164-72Вода питьевая. Метод определения сухого остатка
ГоСТ 3 l 868-20 l2 метод Б Вода. Методы определе}Iия цветности
ГОСТ З1954-20|2 метод А Вода питьевая. Методы определеншI жесткости
ГОСТ 401l-'l2 л.2 Вода питьевая . Методы измерен!ш массовой концентрации общего железа
ГОСТ Р 55684-20lЗ (ИСО 8467:1993) способ Б Вода питьевая. Метод определения перманганатной окисляемооти
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности
МУК 4.2.10l8-01 п,1-8.4 "Методы контроля. Биологические и микробиологI,FIеские факторы. Санитарно-
микробиологлrческий анализ питьевой воды"
ПНД Ф 14,1:2:3:4.121-97 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений рН в водах
потенциометриtIеским методом

ПротоколJФ 1l67C распечатан22.04.202l стр. l из3
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

НастоящиЙ протокол не MoltceT быть полностыо или частично воспроI{зведон без письменного разрешения ИЛI_{



10. Средства измерений, испытательное оборудование:

Nc л/п Наименование,
тип Заводской номер Номер в

Госреестре

ЛЪ свидетельства
о поверке, протокола об

аттестации

Срок
Действияl jаня воляная STFGI Fр \t/р ,)

2 Весы лабораторные ВЛТЭ' Ю
L lv7zlzzlo
G04-026

79З от 01.07.2020 06.01.2021
6]]6з-17 7З59/2|l от

09.07.2020
08.0,7.202l

J Punnbrý анаJIитиLIеские
цLC_2l0d4

23з095 l l 299l2-05 7З61/2|l от
09.0,7.2020

08,07.2021
4 р -рп 242з з4l27-0-7 2008/21З от

12.05,2020
l1.05.2021

5 ]Н-метр "ЭКСПЕРТБН'' 2424 з4127-07 2009/2lЗ от
12.05.2020

l1.05.2021
6 Спектрофотометр Пром5коЛЙ ГtЭ-

5400уФ
UEC1506007 )Б5б1-14 9'795l21З от

17.1|.2020
l6,11.2021

7 LIIкаф сушильный электршIеский
glглый 2B-15l

9ззз 787 от 07.0'7.202О 06.07.2021

11, Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям
l2, Место осуществления деятельности: 2l5505, Смоленская область, Сафоновский район, г. Сафоново, ул.Октябрьская, д.68

Ф,и,о,, дOля(ность лица, ответственного за оформл ение протоl_сd:iа:

Князева Л. Д., помощник врача цо общей гигиене
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13. Результаты испытаний
NsNs
ilп

Определяемые
IIок€}затели

Единицы
измеренлUI

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

yDoBIUI

Н,Щ на методы
исследований

о ргА HoJ
Образ

Регистрацио
Дата начала испытаний 07 о4

н

UrIlичЕ,скир
l поступил 07.04.202l
lrый номер пробы в ж
|)? 1 | ý.lп

t АцАлиз
l5:З0

урнале l l67
09:5l

iЗапах при 20О С балл
l PgJjJlbr4la l z.v+.zvl lъ

2 lапах при 60О С балл
неболее2 | ГбaТТЗ7l6410lб

2 не более 2 гост р 57164-20lбJ

4
Иутность ( по формазину ) ЕмФ не 0олее 2,6

Бб"лее т
гостр 57|64-20lб_{ветность градус 6,6+2,0 ГоСТ3I868-20l2м.rодьсАнитАрно-гиг]

Образе
Регистрациоr

дата начаJIа испьlтаний о1 оl'

ц
Il

,{

поступил 07,04,202l
tый номер пробы в ж1
l' 1 I {.?п

уlLLJ|л-лUВА
l5:30
,рнале l l67

ия

I вппппппнrrй tYJ/JlbI dl а l z,U+,zvz l Uy:) l
рп ,4o:tU,lU 6,0 - 9,0 Пнл Ф lд t.э.з.д lэl оэ

2 Железо (Fе, суммарно) пtг/дм3 0,87+0,17 не более 0,3 ГоСТ 40l 1-72 л.2J кесткость общая мг_экв/дм3 5,8*0.9 не более 7,0 ГоСТ 3I954-20l2 метол А4 эбщая минерализаuия (сухой
rcTaToK)

мгiдм3 )oU*ZU не более l000

не более 5J

гост I8l64-72

гост р 55684-20lз (исо
8467;l993) способ Б

5 Jкисляемость

]9рд,{анганатная
мг/лмЗ 0,6з*0, l 3

Значение резул
мг-экв/дм3.

Измерение показателя
тата испытания общей

МУТНОСТИ ПРОI
жесткости, выr

Значение рез
исленно равно

сния и интерпретации:
|одилось при длине волны падающего излучения 530 нм.
Iаженное 

в градусах жесткости численно 
равно значению, выраженному в

ультата испытания окисляемости перманганатной, выраженное в мго/дм3значению, выраженному в мг/дм3.

Б А кт l, pDf.r
LJr!rлUIJдния
15: l0
rрнале 1 lб7

4:27lобlпее микппбнпе lJl )J JlDl cl ц v7.v+.ZvZ l

2
о не более 50 МУК 4.2.10l8-0l п.1-87ffiJOщие колиформные

)актерии
KOE/l00 мл не обнаружено не нормируется

3 |Термотолера"""r,е
|колиформные бактеоии

KOE/l 00см3 н9 оOнаружено отсутствие МУК 4.2.10l8-0l пJ-&,|


