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ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
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Федеральное бюджетное учре)цдение здравоохранения
<d{eHTp гигиены и эпидемиологии в Смоленской области>>

Аттестат аккредитации RA.RU.710042 вьIдан 24 пюля2015 года
215505, Смоленская область, г. Сафоновоо ул. Октябрьская, д. б8

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧВНИЕ
ЛЬ 1168С от (а1> апреля 202l rода

по результатам гигиеническOй оценки лабораторных испытаний

Заявитель: Администрация Пречистенского сельского
смоленской области .

поселения Щуховщинского района

Юридический адрес: 2162З0, Смоленская область ,Щlховщинский район, с. Пречистое, ул.Октябрьская, д.l4
Фактический адрес: 2|62з0, Смоленская область Щlховщинский район, с. Пречистое, уJI.Октябрьская, д,14

(район, улица, дом)
основацие для проведения экспертизы: согласно договора Jю 96З от t7.03.2021г.
состав экспертных материалов: протокол лабораторных испытаний Илщ Сафоновского
филиала ФБуЗ KIfeHTp гигиены и эпидемиологии в Смоленской области> J\Гs 1168С от
21 .04.202Iг.
УстацовЛено: В исследованной пробе воды питьевой централизованного водоснабжения
(водонапорнпq ýатттня) запах при 20 С составляет 4 балла, при гигиеническом нормативе не
более 2 баллов; запах при 60 с - 4 ба,тла, при гигиеническом нормативе не болеi 2 баллов;
мутность составляет - 64,6+9,0 ЕмФ, при гигиеническом нормативе не более 2,6 rрадусов;
цветностЬ - 67,7+6,2 _градусов, tIрИ гигиеническом нормативе не более 20 .рuду.о";
содержанИе железа - более 2 мг/дЙЗ, при гигиеническоМ нормативе не более 0,З мйм].
остальные определяемые санитарно-гигиенические (водородный показатель, жесткость общая,
общая минерализация, окисляемость перманганатная) и микробиологические (общее
микробное число, термотолерантные колиформные бактерии) ,ron*ur"o, не превышают
гигиенические нормативы. Общие колиформньте бактерии не обнаружены, не нормируются.

заключение:

На основании главы J\ъ4, статьи j\гч2з, пункта ]ф4 Закоца Российской Федерации ко
водоснабЖении И водоотвеДении) от 07.1,2.2011 года J\Ъ 4i6-ФЗ исследованная проба воды
питьевой централизованного водоснабжения, отобранная 07.04.2О2lг. из водонапорной башни
АдминисТрациИ ПречистеНского сельского поселения Щу<овщинского района Смоленской
области, расположенной по адресу: Смоленскаg область,,Щlховщинский рiйон, д. [обрино, по
мутности, цветности, запаху, содержанию железа не соответствует требованиям действ}тощих
государственных санитарных правил и гигиенических нормативов СанПин 2.1.з685-21
кГигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности
для человека факторов среды обитания>, СанПиН 2.|.з684-21 кСанитарно-
эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к
водныМ объектам, питьевоЙ воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху,
почвам, жилым IIомещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений,
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I| организации и проводению санитарно-противоэпидемических (профилаКТИЧеСК\

| мероприятий>. По остrUIьным определяемым санитарно-гигиеническим и микробиологическим

l] 
"оказателrIм 

соответствует требованиям действующих государственньD( санитарньж правил и

| .игиеничеСкfiх нормативов СанПиН 2.1.з685-2l кГигиенические нормативы и требования к

t ОбеспеченИю безопаСностИ и (или) безвредности для человека факторов среды обитания>>,

| санПиН 2.|.З684-21 <Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территориЙ

п городских и сельских поселений, к водным объектаrчr, питьевой воде и питьевому
водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениr{м, эксплуатации
производственных, общественньтх помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий>>.

Главный врач о.С.Рыбакова

-?ý!WF*Ytеф,
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

<щентр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области>>

Tr,,____ý 
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

tUРИДИЧеСКИЙ аДРеС: г. Смоленск, Тульский пер. 12,2l4аВтелефонi (4s12) з8-42_04;
_1/фlкс: (48 l2) 64-28-58;e-mail: sannadzorsm@mail.ru'

Реквизиты:оКПо ]5415569, огрFI 1о56]58з25766;ИНнlкпп 67з0056159/67300100l
Адрес местонахождения: 2155О5, Смоленская область, Сафоновский район, г. Сафоново,

ул. Октябрьская, д.б8

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
]\ъ росс RU.0001.5 1 01 09

Замес7итель руководителя ИЛI_{
В.А. Фельзенмайер

IIРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

J\Ъ 1168С от 21 апреля2О2| г.

1. НаименоВание предпРиятия, организации (заявитель):
смоленской области

УТВЕРЖ{АЮ:

Администрация Пречистенского сельского поселения

2. Юридический адрес: 2l62з0, Смоленская область, Дховщинский район,с.Пречистое ул.Октябрьская, д. l4
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая центр;Lцизованного водоснабжения (водонапорная башня)
4, Место отбора: Администрация Пречистенского сельского поселениlI {уховщинского района СмоленскойСмоленскаЯ область, ,Щlховщинский район, с.Пречистое, ул. Октябрu.пu", д. 14, вода из водонапорной
Велисто

области,
башни д.

5. Условия отбора, доставки

[ата и время отбора 0'7,04,2021 1l:З0
Ф.И.О., должность: Бохонова С. И., помощник врача по общей гигиене
Условия доставки: соблюдены

Щата и время доставки в ИЛЩ: 07.04.202 1 l5:00
Проба отобрана в соответстВии с ГоСТ 31861-20l2 "Вода. Общие требования к отборУ ЦРоб'',гост 3l942-20l2 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.'',
госТ Р 562з1-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных
распределительных системах".

6. {ополнительные сведения:
Щель исследований, основание: Производственный контроль, договор .}l! 96З от 17 .0З,2021
упаковка стекJIянная стерильная бутылка*пластик+стекло
условиrl хранения соблюдены
вес, обьем пробы -2,0 л

7. Н{, регламентирующхе объем лабораторных испытаний и их оценку:
табд, 3,3, табл, З,lЗ, табл. 3.5 СанПиН 1.2.з685-2l "Гигиенические нормативы и требования к обеспечениюбезопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания''

8. Код образца (пробы): 1.2.21.11б8 с
9. Hfl на методы исследований, подготовку проб:
госТ |8164-'72 Вода питьевая. МетоД определенIоl сухого остатка
ГоСТ з l868-2012 метод Б Вода. Методы определения цветности
гост з1954-2012 метод Д Вода питьевая. Методы определения жесткости
гост 40l1,-72 r1.2 Вода питьевая . Методы измерения массовоЙ концентрации общего железагост Р 55684-2013 (ИСО 8467:l993) способ Б Вода питьевая. Метод определения перманганатной окисляемостигост р 57164-2016 вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности
мук 4,2.1018-0l п.1-8.4 "Методы контроля. Биологические и микроб"опоi*е.*"е факторы. Санитарно-
микробиолоrический анализ питьевой воды''
пнд Ф |4,1:2:З:4.121-97 Количественный химический анitлиз вод. Методика выполнения измерений рН в водах
потенциометрическим методом

Протокол Л! 1 168С распечатан 22.О4.2О21 _ стр. l из 2
Результаr,ы относяlся rt образцам (пробам), lIрошсдшим lлслытания

НастоящиЙ про1окоЛ не моя(еl'быть полtlосl,Ыо иJIи частично воспроизведен без лисьпtенного разрешения ИJIЦ



Nq п/п
Наименование,

тип
Заводской номер

Номер в

Госреестре

Ns свидете,qьства
о поверке. протокола об

аттестации

Срок
действия

а,) 201-/092122lб 79З от 01.0'1.2020 06.01.2021
l

6,1,76з-l,ч 1З5912|1, от
09.07.2020

08.07.2021
2 Весы лабоfаторные ВЛТЭ-2l0 GU4-U2o

J 3есы электронные анаJIитшIеские
\LC-210d4

233095 1 l 299|2-05 'lЗ6|12|| от
09.0,7,2020

08.07.2021

242з з412,7-0,| 2008/213 от
12.05.2020

l1.05.2021
4 эН-метр "ЭКСПЕРТ-рН

2424 з4|2"]-0,1 2009/213 от
12.05.2020

l 1 .05.202 1

5

в

lH-MeTp "ЭКСПЕРТ-рН

Эпектрофотометр ПромЭкоЛаб ПЭ-
)400уФ

UEc1 506007 58561 -14 919512]'З от
|,7.|1.2020

16.11.2021

7 Шкаф сушильный электрическлIй
rпчгпьтй 2B-l5l

9ззз 787 от 0'7 "07.2020 06.07.2021

l0. Срелства измерений, испытательное оборудование:

11. Условия проведения иепытаний: соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: 215505, Смоленская область, Сафоновский

Октябрьская, д.68
13. Результаты испытании

раЙон, г. Сафонов0, ул"

Мнеt-tия и интерпретации:

измерение показателя мутности проводилось при длинс волны падающего излучения 530 нм

значение результата испытания общей жесткости, выраженное в градусах жесткости численно равно значению, выраженному в

мг-экв/дм3.Значение результата испытания окисляеNlости порманганатной, выраженное в плго/дмЗ численно равно значению,

выраженному в мг/дмЗ.

запах-отчетливый, характер запаха - землистый, прa.поiй, свежевспаханной земли, глинистый, Запах легко замечается, вызывает

неодобрительный отзыв о воде и заставляет воздерживаться от питья,

БАКТЕРИОЛОГЙЙЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Образеrr поступил 07.04.202l l5: l0

Регистрационный номер пробы в журнале l l68

дата начала испытаний Ь7.Ь4.202 l l 5: 1 0;

Ф.и.о., должность лица, ответственного за оформление протокола, ,, ,'Z, Князева Л, Д,, помощник

врача по общей гигиене

I1poтoкoлN']1l68Сpacflечaтaн22.04'202|/-.^6б.l\
результаты относятся к образшам (пробам), прошедш}lм иOпытания

НастоящиЙ проюкоЛ не можеТ быть полностью или частлtчно uоaйпaraдaп без письменного разрешения ИЛL{

Н,Щ на методы
исследований

ОРГДНОЛ ЕПТИЧЕСКИЙ ЛНАЛИЗ
Образеч поступил 07.04.202l 15:30

Регистрационный номер пробы в журнале 1 168

дата начала 
".п",.u""И 

ЪZ.О+.ZОZ r r S,

Величина
допустимогоРезультаты

испытаний

гост р 5,1|64-20l.6

гост р 57164-2016

гост р 5,7164-2016

Гос'Г 3 l868-20l2 меr,од Б
не более 2.6

утность ( по формазину )

ПНД Ф |4.|:2:3:4.|2|-97
ный показатель (рН)

ГоСТ 40l |-'l2 п.2
(Fе, суммарно)

ГоСТ З 1954-2012 метод А
мг-экв/дм3

гост l8l64-72не более l000мг/дм3минерализация (сухой

гост р 55684-20lз (исо
84б7:1993) способ Б

0,5lt0,10

МУк 4.2. 10l 8-01 п. 1-8.4

МУк 4.2.10l 8-0l п.1-8.4
КоЕ/100 мл

МУК 4.2. l01 8-01 п. 1-8.4

Мltеitия и интерпретации:

общие колиформные бактерии _ общие tоооощ.п"о,.iпол"6ор*"",е б*r:рл1:.т11::"^уу}j:1,3б90_21 изменения Ns2 в

Myk 4.2. l01 8-0l кСанитарно-микробиологиче


